
Levantamento de cobogó da Policlínica de Valença  

 

Segue abaixo memória de cálculo com fotografias de cada uma das áreas: 

 

QUADRO RESUMO: 

Local  m2  

Lateral Esquerda:         65,91  

Lateral Direita:         58,74  

Parede Ala de Serviços:         41,49  

Parede Entrada de Ambulância:           4,90  

TOTAL      171,04  

 

 

 

 

Lateral Esquerda: 

 

(15,73 + 12,12 + 7,78) x 1,85= 65,91m2 
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Lateral Direita: 

 

((5,94 + 5,70) x 1,86) + ((7,90 + 12,26) x 1,84)  = 58,74m2 

 

Parede Ala de Serviços: 

 

(4,69 + 5,49 + 1,85 + 7,36) x 2,17 = 41,49m2 
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Parede Entrada de Ambulância: 

 

2,26 x 2,17 = 4,90m2  
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LEVANTAMENTO DE PISO GRANITO POLICLÍNICA VALENÇA 

 

 

QUADRO RESUMO: 

 

Local  m2  

RECEPÇÃO         23,04  

RECEPÇÃO           7,20  

JARDIM DO APOIO           2,16  

JARDIM DO APOIO           2,80  

PORTA ROTA DE FUGA           1,96  

JARDIM DO TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO           4,70  

JARDIM DO TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO           2,12  

JARDIM ADM         13,37  

TOTAL         57,35  

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RECEPÇÃO 

 

(0,60 x 0,60) x 32pçs x 2lados = 23,04m2 
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(0,60 x 0,60) x 20pçs = 7,20m2 

 

JARDIM DO APOIO 

 

5,40 x 0,40 = 2,16m2 
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7,00 x 0,40= 2,80m2 

 

PORTA ROTA DE FUGA 

 

(1,89 x 0,50) + (1,88 x 0,54) = 1,96m2 
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JARDIM DO TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO 

 

11,76 x 0,40 = 4,70m2                                                        5,30 x 0,40 = 2,12m2 

 

 

JARDIM ADM 

 (12,92 + 7,22 + 13,28) x 0,40 = 13,37m2 

 

Ref.2277956-7

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: E
4N

Z
M

Y
M

Z
U

W



POLICLÍNICA VALENÇA 

GRELHA HEMISFÉRICA 

TOTAL – 37 RALOS 

 10 UN INSTALADAS E CHUMBADAS 

 13 UNIDADES INSTALADAS PORÉM SOLTAS 

 14 UN SEM A GRELHA HEMISFÉRICA 

Check-list da verificação realizada em vistoria na cobertura: 
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva
Responsável - Assinado em 06/09/2019

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou
endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de
autenticação: E4NZMYMZUW


