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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB
COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA -
SESAB/GAB/CEIRF

Oficio CEIRF nº 039/2023 
 

Salvador/BA, 28 de julho de 2023.
Ao Senhor
Conselheiro João Evilásio Vasconcelos Bonfim
Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE.
 
Senhor Conselheiro,
 
Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos à Notificação nº 001437/2023, expedida pelo
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, referente à Auditoria de Escopo Específico, realizada
na Maternidade Tsylla Balbino - MTB, oriunda do Processo nº TCE/000437/2023, que teve com
objeto apurar os aspectos relacionados à manutenção e preservação da estrutura física da
mencionadas maternidade.
Na oportunidade, encaminhamos as seguintes justificativas e esclarecimentos:
 
Item 1. Falta de climatização nas enfermarias da Maternidade Tsylla Balbino - MTB
Importante registrar que, no final de dezembro de 2021 iniciamos uma reforma da rede elétrica
da Maternidade Tsylla Balbino - MTB em três etapas, finalizando com a acomodação de 11
(onze) novos quadros elétricos que possibilitou a instalação dos aparelhos de ar condicionados
em diversos ambientes da unidade hospitalar, dentre eles os setores de enfermaria listados no
Quadro 02 do relatório auditorial, conforme anexo 01.
Diante do apontado, podemos afirmar que todas as enfermarias da Maternidade encontram-se
devidamente climatizadas e com televisores, no intuito de melhorar a hotelaria da instituição e
proporcionar maior segurança e conforto às mães e bebês.
 
Item 2. Novo Gerador alocado em área aberta e sem funcionar
Cumpre informar a finalização da construção do abrigo para o Gerador da marca KAYAMA, de
250Kva, com capacidade para alimentar todos os setores da Maternidade, na área externa da
unidade.
Em relação à instalação do citado gerador, a CEIRF pontuou sobre a necessidade de realizar
testes com carga, no intuito de avaliar a capacidade do seu funcionamento. Após a conclusão
dos três testes, nas datas de 04/07/2023, 12/07/2023 e 13/07/2023, o equipamento apresentou
condições positivas de funcionamento.
Assim, diante do quadro positivo, o gerador permanecerá em linha definitivamente, com
simulação de 02 (dois) testes por semana, no período de 03 (três) semanas para entrega
definitiva do mesmo e o prazo de conclusão dos serviços é de 30 (tinta) dias (anexo 02).
 
Item 3. Infiltrações no teto em diversas enfermarias da unidade
Cabe cientificar o início dos serviços de manutenção em 28 de junho de 2023, com à emissão e
assinatura de duas Ordens de Serviço nº 170/2023 e 180/2023 (anexo 03), para requalificação

Ref.3090727-1

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: I
Z

M
D

G
X

N
JG

4



28/07/2023, 20:23 SEI/GOVBA - 00071763528 - Ofício

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=77746079&infra_… 2/2

da cobertura da Maternidade Tsylla Balbino, com prazo estimado de 60 (sessenta) dias para
conclusão.
Imperioso pontuar que a emergência da unidade foi reformada, bem como a UTI Neonatal, o
pré-parto e a UCINCa (mãe canguru), conforme registro fotográfico dos ambientes (anexo 04).
 
Item 05. Emaranhado de fios elétricos expostos na MTB
A Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF informou que está em fase
de levantamento dos serviços para acondicionar os fios elétricos, com o objetivo de adequar a
estrutura de eletrocalhas para passagem de cabos e com isso melhorar o visual do ambiente da
Maternidade Tsylla Balbino - MTB. A previsão de conclusão dos serviços fica em torno de 60
(sessenta) dias, conforme anexo 05.
 
Esperando ter atendido ao quanto solicitado, aproveitamos o ensejo para apresentar votos de
estima e consideração.

 
 

Atenciosamente,
 

 
 

Átila Pinheiro de Souza
Coordenador Executivo da CEIRF

 

Documento assinado eletronicamente por Á�la Pinheiro de Souza, Coordenador Execu�vo, em
28/07/2023, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II,
do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
00071763528 e o código CRC A5FC8681.

Referência: Processo nº 019.5120.2023.0097669-31 SEI nº 00071763528
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

Luis Alexandre Messeder de C. Santos Junior
Responsável - Assinado em 28/07/2023

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou
endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de
autenticação: IZMDGXNJG4
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