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CONDER

Senhor Sérgio Silva

Diretor de Obras Estruturantes

cle: .
Senhor Carlos Ramirez Magalhdes Brandio
Diretor de Operagao da RMS

Embasa

Assunto: Interferéncias da Av. Artémio Valente com o SES de Saivador.

Prezado Senhor,

Encaminhamos anexo Relatério de Visita Técnica a Av. Artémic Valente, evidenciando as
interferéncias que devem ser resolvidas pela empresa responsavel pelas obras em
andamento, sob pena de fermos prejuizos ac funcionamento do Sistema de Esgotamento ™
Sanitario de Salvador.

Desde j& agradecemos a atengéo.

Para maiores %clafecirﬁentos, deve ser contactado o Engenheiro Wiadmir Conceicao,
Gerente de Suporie Técnico, telefone 3335.71692

Atenciosamente,

A dibite
Jilio (}’esar ocha Mgta

Supefintendente de Pgodugao de Aguae
Esgotamento Sanitario - MP

42 Awenida, n® 420 - Centro Administrafivo da Bahia {CAB) - CEP 41.745-300 - Salvador, Bahia
Tel.: 71 33724844 - Fapx: 71 3872.4600
dp@embasa.ba.govbr - www.embasa ba.govbr
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Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: YSNZKXMZMY
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RELATORIO DE VISITA TECNICA {OBRA ARTEMIO , : _
VALENTE] | Nimero: 005/2017 Pagina: 1/9
OBRA ARTEMIO VALENTE, VIA BARRADAO Data: 26/08/2017

EQUIPE Wiadmir Conceigdo, Sinval Garciz e Marivaide Melo
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i\ia visita técnica' da obra Artémio Valente {via Barraddo), foi possivel constatar uma série de

irregularidades, assim como pendéncias na obra. Como demonstrado nas Figuras 01 e 02, é possivel ver

construcBes irregulares da comunidade sobre o coletor.

Constrigiio |
sobre o coletor e diP

Fig. 01 - Area onde ¢ coletor passa.

Fig 2 - Coletor de e3goto de 400mm, na Av. Artémio
Valente. ' '

Na estacic elevatdria ndo finalizada, a comunidade estd invadindo o entorno para construgbes de

moradias, conforme as figuras 3 e 4.

Os coletores de 400mm & 300mm, foram danificados e aterrados pela obra da Conder.

MISSAO: Prestar servigos de ahashécimemo dedguae asgotamenio saniténin, com exceldnoia o sustentabilidade,
contribuindo para universalizagéio e melhorando a qualidade de vida,

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: YSNZKXMZMY
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Fig. 3 Elevatona inacabada,

Fig.5 -~ Coietor sgndo aterrado e danificado pelaobra. | Fig. 6 - Coletor sendo aterrado e danificado peta ¢bra,

MISSAO: Prestar servicos de abastecimento de 4gua e esgotaments sanitdrio, com exceléncia e susfentabifidade,
contribulndo pars universalizacio e methorando 2 qualidade de vida.
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EGUIPE Wiadmir Conceicdo, Sinval Garcia e Marivalde Melo
Assim como os PVs, também danificados pela obra.
Fig.7 - PV danificado durante a obra Fig. 8 ~ Coletor sendo danificade pela obra.
.
Fig. 9— PV do coletor totalmente
danificado e extravasando.
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Fig.10 - Vista do Coletor de 300mm sendo aterrado pela obra.
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KISSAQ: Prestar servigos de abastecimenis de dgua @ esgolamento sanitdrio, tom exceléncia e systents iidada,

contribuinto para universalizagio e melharando a qualidade de vida.
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Fig.12 ~Langamento da estagic Recanto dos Passaros,
tubo tyuebrado pols obra.

Fig. 13 — Muro do Condominio Recanto dos Pissaros
{responsabilidade da elevagio da Conder).

WISSAO: Prestar servigos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitério, cam exseléncia & sustentabilidade,

conkibulnds para universalizagsio & melhorando a qualidads de vida.
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Também foi encontrada uma tubulacio de 1008mm que necessita de um bloco de ancoragem, além de
haver uma construcio irregular sobre o mesmo, conforme as Figuras 14 e 15, respectivamente.

i~

Fig.14 = Tubulagio 1000mm fsitando bloco de Fig. 15 - Vista da drea onde a tubulacdo de 1000mm esta

ancoragem. passando, com uma futura construgio irreguiar sob 3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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T
Fig.16 —~ Vista da parte superior da tubulacio de 1000mm
conduto forgado, com uma construgio #rregular sobre a
mesma. '
Quanto a ETE, falta a retirada do entulho e execuciio do acesso para manutengdo na parte do fundo.
£
—
R \

MISSAD: Prestar servigos de abastecimento de dgua é eégutamantn sanitério, com exceidncia & sustenfahiﬂdéde
contribuindo para universalizagio e melhorande a qualidade de vida. '

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: YSNZKXMZMY




Ref.1965494-10

sinprosz baiana ¢¢ Eglias ¢ sanesments 4,3,

MP ~ SUPERINTENDENCIA DE PRODUCAO DE AGUA E Eseommsm’éﬁﬁ
'MPS - UNIDADE DE SUPORTE TECNICO

T

g

@"%

%ﬁ"

[ RELATGRIO DE VISITA TECNICA {OBRA ARTEMIO
| VALENTE)

Nimero: 00572017

OBRA ARTEMIO VALENTE, VIA BARRADAO

Data: 26/09/2017

EQUPPE Wiadmir Conceigdo, Sinval Garcia e Marivaldo Melo

Mocambo.

Fig, 17 - Falta executar o acesso para manutengdo da ETE

Fig, 18 — Falta executar & retirada do entuthe & fazer a

enirada para manutencio da ETE na parte do fundo da
lagoa. )

Atenciosamente,

Wia&-ﬁfg“‘\% nce%e;ﬁo.

{Gerente - MPS}

MISSAO:; Presiar servicos de abas!ec:mento de dgua e esgotamento saniidrie, com exceléncia 8 sustentabilidade,

-

Sinval Garcla

{Gerehte - MPSO)

contribuinde para universalizagiio e melhorando a qualidade de vida.

oo
Marjvaldo'Saritiago
{Téc. Em Edifica¢Bes - MPSO)
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Este documento foi assinado eletronicamente por:

JOSE LUCIO LIMA MACHADO
Responsavel - Assinado em 22/01/2018
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